
  Magazyn chemiczny

System gaszenia gazem
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RZUT

Plan rozmieszczenia urządzeń ppoż. i gaśnic.
Przebieg dróg ewakuacyjnych. Plan ewakuacji
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POZIOM -1

WYDZIAŁ
CHEMII

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

GAŚNICA PROSZKOWA

HYDRANT WEWNĘTRZNY

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE

TELEFON ALARMOWY

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

KIERUNKI EWAKUACJI

GŁOWNE CIĄGI EWAKUACYJNE

NIEOBUDOWANE I NIEODDYMIANE KLATKI SCH.

ZAKAZ GASZENIA WODĄ

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

 GAZ

ZESTAW SPRZĘTU OCHRONY PPOŻ - PRZYCISK

PRZEWIETRZANIA GRAWITACYJNEGO

GŁÓWNY KUREK GAZOWY

        WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO, Warszawa, ul. Pasteura 1

Przycisk do "start gaszenie"

gaz gaśniczy HFC 227ea

WYŁĄCZNIK DŹWIGU


